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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60559

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

06309

Equipe:

Rua Venezuela

RONDA - 01

Região:São José

03/10/25 13:51Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8857028333333

-51.1711218888889

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 13:51
Largura: 10 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
32,85 | 31,75 | 30,86 | 31,84 | 32,87
32,54 | 31,55 | 30,54 | 31,64 | 32,63
32,21 | 31,26 | 30,22 | 31,33 | 32,33
32,06 | 31,12 | 30,14 | 31,07 | 32,17
31,88 | 30,55 | 30,02 | 30,88 | 32,08
31,77 | 30,21 | 29,88 | 30,71 | 31,95

Emed.Min Umin

10 20

31,43 95,07

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4098
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60560

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

06347

Equipe:

Rua Lajeado

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 16:23Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9591725000000

-51.1717926944444

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 16:23
Largura: 6 metros
Distância entre postes: 34,1 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
29,45 | 22,98 | 20,47 | 24,69 | 20,47
29,87 | 21,86 | 22,36 | 25,64 | 24,69
27,21 | 20,33 | 18,02 | 21,54 | 25,03

Emed.Min Umin

10 20

23,64 76,22

APROVADO APROVADO

>= >=

LADO OPOSTO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 16:23
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 34,1 metros
Matriz:
15,83 | 15,00 | 12,31 | 15,66 | 14,05

Emed.Min Umin

10 25

14,57 84,49

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4192

03/10/25 18:51 170Página 37 de72



Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60561

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

06609

Equipe:

Rua Florianópolis

RONDA - 01

Região:Mathias Velho

02/10/25 15:01Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9050513888889

-51.2289956111111

Tipo de Via: V3 - 02/10/2025 15:01
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 32 metros
Matriz:
41,85 | 41,99 | 40,87 | 41,24 | 42,54
41,52 | 41,85 | 40,55 | 40,86 | 42,21
41,10 | 41,45 | 40,03 | 40,21 | 42,01
40,31 | 41,30 | 39,45 | 40,11 | 41,85
40,12 | 41,21 | 39,21 | 39,45 | 41,25
40,02 | 41,02 | 39,12 | 39,17 | 41,03

Emed.Min Umin

15 20

40,83 95,81

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4098
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60562

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

06718

Equipe:

Rua Amazonas

RONDA - 01

Região:Mathias Velho

03/10/25 18:27Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8998495833333

-51.1822535555556

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 18:26
Largura: 9 metros
Distância entre postes: 33 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
18,63 | 17,87 | 19,78 | 20,31 | 21,30
17,98 | 16,96 | 17,03 | 16,96 | 22,30
16,78 | 17,00 | 16,32 | 18,77 | 19,82

Emed.Min Umin

10 20

18,52 88,12

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P3 - 03/10/2025 18:27
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 33 metros
Matriz:
18,94 | 19,87 | 20,36 | 19,33 | 12,30

Emed.Min Umin

5 20

18,16 67,73

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4000
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60563

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

06767

Equipe:

Rua Bagé

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 14:44Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9536430000000

-51.1694023055556

Tipo de Via: V3 - 03/10/2025 14:42
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
33,26 | 30,24 | 29,38 | 28,61 | 31,16
30,42 | 29,13 | 28,61 | 27,63 | 29,68
29,51 | 28,33 | 27,25 | 27,05 | 28,37
28,53 | 27,62 | 26,13 | 26,18 | 28,01
27,26 | 26,15 | 25,41 | 25,79 | 27,14
25,44 | 25,16 | 23,59 | 24,15 | 25,02

Emed.Min Umin

15 20

27,67 85,24

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 14:44
Largura: 1,9 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
19,45 | 17,84 | 16,15 | 17,35 | 18,46

Emed.Min Umin

10 25

17,85 90,48

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60564

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

07567

Equipe:

Rua N Sra Da Conceicao

RONDA - 01

Região:Harmonia

02/10/25 08:39Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9068266944444

-51.2313283888889

Tipo de Via: V4 - 02/10/2025 08:38
Largura: 8 metros
Distância entre postes: 34 metros
Matriz:
34,25 | 31,25 | 29,98 | 30,46 | 31,46
32,63 | 31,15 | 29,21 | 30,28 | 31,21
31,22 | 30,42 | 28,12 | 30,12 | 30,99
31,12 | 30,17 | 27,85 | 29,88 | 30,42
30,44 | 30,09 | 27,24 | 29,12 | 30,12
30,25 | 29,84 | 27,09 | 28,99 | 30,01

Emed.Min Umin

10 20

30,18 89,76

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
3886
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60565

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

07858

Equipe:

Avenida Guilherme Schell

RONDA - 01

Região:Centro

02/10/25 17:34Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9215551111111

-51.1811761111111

Tipo de Via: V1 - 02/10/2025 17:34
Largura: 15 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
95,60 | 95,76 | 94,55 | 95,88 | 97,75
95,44 | 95,32 | 94,42 | 95,47 | 97,55
95,12 | 95,18 | 94,12 | 95,21 | 97,42
95,02 | 94,75 | 93,88 | 94,82 | 96,55
94,55 | 94,66 | 93,72 | 94,77 | 95,81
94,22 | 94,45 | 93,22 | 94,66 | 95,20

Emed.Min Umin

30 40

95,17 97,95

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4075
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60566

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

08570

Equipe:

Rua Uruguai

RONDA - 01

Região:São José

03/10/25 11:48Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8873498611111

-51.1783152500000

Tipo de Via: V3 - 03/10/2025 11:48
Largura: 8 metros
Distância entre postes: 32 metros
Matriz:
74,20 | 73,98 | 70,85 | 74,52 | 75,23
74,11 | 73,54 | 70,55 | 74,28 | 75,12
73,55 | 73,22 | 70,21 | 74,12 | 74,85
73,12 | 73,21 | 70,13 | 73,85 | 74,68
73,01 | 72,58 | 69,85 | 73,47 | 74,33
72,86 | 72,12 | 68,55 | 73,10 | 74,25

Emed.Min Umin

15 20

73,05 93,84

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4075
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60567

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

09020

Equipe:

Rua Bagé

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 14:56Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9535003055556

-51.1651270000000

Tipo de Via: V3 - 03/10/2025 14:56
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 30 metros
Matriz:
47,23 | 45,62 | 44,30 | 45,41 | 47,70
45,63 | 44,52 | 43,18 | 44,36 | 46,01
43,68 | 42,51 | 41,02 | 42,64 | 44,13
41,02 | 39,25 | 40,12 | 41,78 | 42,91
39,18 | 37,42 | 36,84 | 37,61 | 40,59
38,16 | 35,97 | 34,48 | 36,20 | 39,65

Emed.Min Umin

15 20

41,64 82,81

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4109
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60568

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

09132

Equipe:

Praça e Campo da Boa Vontade

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 15:02Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9541941111111

-51.1631443888889

Tipo de Via: V3 - 03/10/2025 15:01
Largura: 9 metros
Distância entre postes: 32 metros
Matriz:
33,08 | 31,85 | 30,46 | 32,13 | 33,33
31,20 | 30,24 | 29,29 | 31,25 | 31,98
30,12 | 28,41 | 27,63 | 28,38 | 29,14
29,38 | 27,64 | 25,62 | 27,06 | 28,34
28,71 | 26,23 | 24,15 | 25,94 | 27,16
25,62 | 24,93 | 22,87 | 24,15 | 25,78

Emed.Min Umin

15 20

28,40 80,52

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 15:02
Largura: 2,9 metros
Distância entre postes: 32 metros
Matriz:
19,69 | 18,59 | 16,23 | 17,81 | 18,76

Emed.Min Umin

10 25

18,22 89,10

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4010
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60569

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

09173

Equipe:

Rua Marechal Floriano

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 14:53Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9635530000000

-51.1744648888889

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 14:52
Largura: 9 metros
Distância entre postes: 38 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
31,97 | 25,66 | 13,86 | 22,19 | 30,24
45,79 | 27,95 | 15,66 | 33,52 | 45,60
53,91 | 32,01 | 17,23 | 28,32 | 38,20

Emed.Min Umin

10 20

30,81 44,99

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 14:53
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 38 metros
Matriz:
29,80 | 20,78 | 18,97 | 17,69 | 26,69

Emed.Min Umin

3 20

22,79 77,64

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4109
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60570

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

09316

Equipe:

Praça Primeiro de Julho

RONDA - 01

Região:São José

03/10/25 12:17Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8831075000000

-51.1740364444444

Tipo de Via: V2 - 03/10/2025 12:17
Largura: 8 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
61,55 | 61,85 | 60,55 | 62,69 | 62,88
60,21 | 61,45 | 60,21 | 61,54 | 62,55
60,12 | 61,31 | 59,88 | 61,22 | 62,27
50,00 | 60,21 | 59,75 | 61,12 | 62,01
49,85 | 60,11 | 59,42 | 61,01 | 61,88
49,66 | 59,45 | 58,12 | 59,55 | 61,75

Emed.Min Umin

20 30

59,81 83,04

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4144
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60571

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

09436

Equipe:

Av. das Canoas

RONDA - 01

Região:Mato Grande

02/10/25 17:51Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9238875000000

-51.1965948055556

Tipo de Via: V4 - 02/10/2025 17:51
Largura: 12 metros
Distância entre postes: 38 metros
Matriz:
64,60 | 64,52 | 63,54 | 64,76 | 65,32
63,22 | 64,32 | 63,22 | 64,64 | 65,12
63,13 | 64,22 | 62,45 | 64,21 | 65,02
62,55 | 63,85 | 62,21 | 63,88 | 64,85
62,32 | 63,45 | 61,55 | 63,75 | 64,44
62,12 | 63,22 | 61,33 | 63,52 | 62,85

Emed.Min Umin

10 20

63,61 96,42

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4121
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60572

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

09477

Equipe:

Av. das Canoas

RONDA - 01

Região:Mato Grande

02/10/25 17:45Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9235021111111

-51.2020508888889

Tipo de Via: V4 - 02/10/2025 17:45
Largura: 12 metros
Distância entre postes: 38 metros
Matriz:
37,82 | 38,60 | 34,52 | 35,66 | 38,99
37,55 | 38,21 | 34,25 | 35,44 | 38,55
37,21 | 37,75 | 34,12 | 35,12 | 38,15
37,12 | 37,34 | 33,21 | 35,02 | 38,02
37,06 | 37,22 | 33,12 | 34,52 | 37,66
37,55 | 37,02 | 32,85 | 34,22 | 37,19

Emed.Min Umin

10 20

36,37 90,32

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4168
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60573

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

09492

Equipe:

Beco s/nome

RONDA - 01

Região:Mato Grande

03/10/25 15:45Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9375153055556

-51.2011376388889

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 15:45
Largura: 5 metros
Distância entre postes: 38 metros
Matriz:
19,34 | 17,67 | 16,23 | 17,29 | 18,91
18,18 | 16,20 | 15,45 | 16,05 | 17,42
16,34 | 15,84 | 14,22 | 15,31 | 16,53
15,21 | 14,38 | 13,76 | 13,99 | 14,97
13,28 | 12,65 | 12,13 | 12,49 | 13,76
12,47 | 11,68 | 10,86 | 11,28 | 12,09

Emed.Min Umin

10 20

14,87 73,05

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4031
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60574

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

09576

Equipe:

Rua Vienna

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 15:52Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9536186111111

-51.1589171944444

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 15:51
Largura: 9 metros
Distância entre postes: 22,9 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
16,23 | 15,99 | 11,62 | 19,32 | 21,03
20,36 | 18,78 | 14,95 | 20,65 | 22,67
24,66 | 20,63 | 20,63 | 21,04 | 22,01

Emed.Min Umin

10 20

19,37 59,99

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 15:51
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 22,9 metros
Matriz:
25,82 | 12,03 | 10,54 | 11,23 | 19,81

Emed.Min Umin

3 20

15,89 66,35

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4144
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60575

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

09578

Equipe:

Rua Santa Cruz

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 14:15Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9467593055556

-51.1663888888889

Tipo de Via: V2 - 03/10/2025 14:12
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
39,56 | 37,44 | 36,71 | 37,04 | 38,77
37,45 | 36,21 | 35,34 | 36,18 | 37,45
36,54 | 35,74 | 34,68 | 35,49 | 36,48
35,58 | 34,36 | 33,28 | 34,16 | 35,20
34,67 | 33,69 | 32,16 | 33,49 | 34,02
32,95 | 32,26 | 30,73 | 31,42 | 33,44

Emed.Min Umin

20 30

35,08 87,59

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P3 - 03/10/2025 14:14
Largura: 2,9 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
19,64 | 16,24 | 14,76 | 15,94 | 18,06

Emed.Min Umin

5 20

16,93 87,19

APROVADO APROVADO

>= >=

LADO OPOSTO

Tipo de Via: P3 - 03/10/2025 14:15
Largura: 2,9 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
18,18 | 15,79 | 12,42 | 14,52 | 17,34

Emed.Min Umin

5 20

15,65 79,36

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4086
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60576

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

09584

Equipe:

Rua Itália

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 14:03Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9367026944444

-51.1634871111111

Tipo de Via: V3 - 03/10/2025 14:01
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
39,38 | 38,35 | 37,08 | 38,26 | 41,20
38,65 | 37,24 | 36,73 | 37,37 | 39,64
37,38 | 36,52 | 35,41 | 36,24 | 38,54
36,51 | 34,67 | 33,21 | 35,74 | 36,99
34,16 | 31,20 | 29,18 | 32,32 | 34,17
31,20 | 29,84 | 27,82 | 30,01 | 32,44

Emed.Min Umin

15 20

35,25 78,93

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 14:02
Largura: 1,9 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
20,34 | 18,34 | 16,52 | 17,67 | 21,30

Emed.Min Umin

10 25

18,83 87,71

APROVADO APROVADO

>= >=

LADO OPOSTO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 14:03
Largura: 1,9 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
19,44 | 16,73 | 15,26 | 17,94 | 19,05

Emed.Min Umin

10 25

17,68 86,29

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4031
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60577

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

09703

Equipe:

Rua Goiás

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 15:23Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9571500000000

-51.1637723888889

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 15:23
Largura: 9 metros
Distância entre postes: 18 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
12,03 | 13,08 | 12,06 | 11,04 | 12,83
13,02 | 13,07 | 13,88 | 13,02 | 13,25
12,09 | 12,87 | 12,05 | 12,87 | 12,66

Emed.Min Umin

10 20

12,65 87,24

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 15:23
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 18 metros
Matriz:
10,36 | 10,03 | 10,00 | 9,030 | 8,700

Emed.Min Umin

3 20

9,62 90,40

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
3828
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60578

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

09717

Equipe:

Rua Araçá

RONDA - 01

Região:Harmonia

03/10/25 15:35Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9205425000000

-51.1985788055556

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 15:34
Largura: 12 metros
Distância entre postes: 38 metros
Matriz:
39,54 | 37,46 | 36,41 | 37,18 | 38,81
38,24 | 36,32 | 35,14 | 36,75 | 37,15
37,24 | 35,43 | 34,12 | 35,24 | 36,32
36,84 | 34,30 | 33,62 | 34,13 | 35,42
35,46 | 33,11 | 32,42 | 33,02 | 34,20
33,13 | 30,56 | 29,84 | 31,23 | 32,89

Emed.Min Umin

10 20

35,05 85,13

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4053
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60579

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

09757

Equipe:

Rua Itamar Mattos de Maia

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 14:35Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9620908888889

-51.1642996944444

Tipo de Via: V2 - 03/10/2025 14:34
Largura: 13 metros
Distância entre postes: 31 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
13,00 | 22,81 | 22,05 | 25,03 | 18,78
21,03 | 22,25 | 20,21 | 20,98 | 19,36
22,14 | 21,77 | 20,38 | 21,07 | 20,14

Emed.Min Umin

20 30

20,73 62,70

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 14:34
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 31 metros
Matriz:
19,45 | 10,14 | 10,31 | 10,55 | 10,55

Emed.Min Umin

10 25

12,20 83,11

APROVADO APROVADO

>= >=

LADO OPOSTO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 14:35
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 31 metros
Matriz:
10,07 | 10,02 | 10,66 | 10,69 | 10,58

Emed.Min Umin

10 25

10,40 96,31

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4144
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60580

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

09812

Equipe:

Rua Professora Silvia Síeben Meotti

RONDA - 01

Região:São José

03/10/25 13:22Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8795309722222

-51.1730768888889

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 13:22
Largura: 10 metros
Distância entre postes: 30 metros
Matriz:
50,20 | 51,42 | 49,77 | 50,87 | 51,51
49,88 | 51,22 | 49,65 | 50,64 | 51,12
49,54 | 51,16 | 49,12 | 50,43 | 51,06
49,21 | 50,88 | 48,89 | 50,22 | 50,76
49,15 | 50,43 | 48,22 | 50,17 | 50,14
49,10 | 49,32 | 48,11 | 50,08 | 50,04

Emed.Min Umin

10 20

50,08 96,07

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4228
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60581

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

10170

Equipe:

Rua Itajaí

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 14:08Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9420432777778

-51.1639393055556

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 14:07
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
40,85 | 38,57 | 37,63 | 38,65 | 41,40
38,46 | 37,89 | 36,72 | 37,46 | 39,18
37,54 | 36,71 | 35,84 | 36,25 | 38,14
35,24 | 34,31 | 33,62 | 33,89 | 36,22
32,52 | 31,20 | 30,87 | 31,02 | 33,57
30,21 | 29,14 | 27,61 | 29,84 | 31,32

Emed.Min Umin

10 20

35,06 78,75

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4228
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60582

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

10253

Equipe:

Parque da Figueira

RONDA - 01

Região:Fátima

03/10/25 17:46Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9455563055556

-51.1857515000000

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 17:46
Largura: 8 metros
Distância entre postes: 38,9 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
24,01 | 20,36 | 22,63 | 20,33 | 25,90
20,36 | 21,65 | 25,63 | 19,86 | 26,85
21,03 | 22,66 | 24,03 | 20,89 | 22,63

Emed.Min Umin

10 20

22,59 87,92

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 17:46
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 38,9 metros
Matriz:
22,35 | 20,69 | 21,36 | 20,96 | 21,63

Emed.Min Umin

10 25

21,40 96,69

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4160
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60583

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

10418

Equipe:

Rua Princesa Isabel

RONDA - 01

Região:Fátima

03/10/25 17:32Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9489188055556

-51.1806198055556

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 17:32
Largura: 8 metros
Distância entre postes: 34 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
29,36 | 28,56 | 19,63 | 20,36 | 20,65
28,63 | 27,69 | 20,03 | 21,09 | 20,86
27,03 | 26,23 | 19,65 | 22,12 | 21,85

Emed.Min Umin

10 20

23,58 83,24

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 17:32
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 31 metros
Matriz:
21,03 | 22,01 | 21,36 | 20,86 | 19,86

Emed.Min Umin

3 20

21,02 94,46

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4109
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60584

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

10491

Equipe:

Rua José Veríssimo

RONDA - 01

Região:Harmonia

01/10/25 16:27Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9116151666667

-51.2093531111111

Tipo de Via: V4 - 01/10/2025 16:24
Largura: 12 metros
Distância entre postes: 31 metros
Matriz:
44,90 | 44,75 | 44,52 | 43,69 | 44,89
44,25 | 44,54 | 43,21 | 43,45 | 44,69
44,02 | 43,25 | 43,21 | 43,22 | 44,52
43,63 | 43,12 | 42,56 | 43,09 | 44,21
43,21 | 42,31 | 42,31 | 42,76 | 43,99
42,85 | 42,17 | 42,63 | 42,12 | 43,86

Emed.Min Umin

10 20

43,53 96,76

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 01/10/2025 16:25
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 314 metros
Matriz:
16,36 | 16,21 | 15,45 | 16,45 | 16,54

Emed.Min Umin

3 20

16,20 95,36

APROVADO APROVADO

>= >=

LADO OPOSTO

Tipo de Via: P4 - 01/10/2025 16:27
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 31 metros
Matriz:
10,23 | 10,12 | 10,06 | 11,25 | 11,52

Emed.Min Umin

3 20

10,64 94,58

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4132
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60585

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

10531

Equipe:

Rua Farroupilha

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 14:37Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9502618055556

-51.1665286111111

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 14:36
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
41,64 | 40,30 | 38,52 | 39,48 | 41,20
40,95 | 39,84 | 37,62 | 38,24 | 40,41
38,67 | 36,46 | 35,21 | 37,23 | 39,62
37,12 | 35,24 | 33,62 | 36,51 | 38,91
36,28 | 34,38 | 32,61 | 34,25 | 36,14
35,63 | 33,27 | 31,40 | 32,67 | 35,25

Emed.Min Umin

10 20

36,96 84,97

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 14:37
Largura: 1 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
23,63 | 21,05 | 19,42 | 20,56 | 22,74

Emed.Min Umin

3 20

21,48 90,41

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4156
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60586

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

10542

Equipe:

Rua Farroupilha

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 13:56Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9398238888889

-51.1671343888889

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 13:54
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 32 metros
Matriz:
43,67 | 39,14 | 37,49 | 39,37 | 41,80
38,68 | 37,24 | 36,12 | 35,74 | 39,45
36,84 | 36,03 | 35,26 | 34,51 | 38,14
35,36 | 35,45 | 34,22 | 33,61 | 36,87
34,25 | 34,21 | 32,62 | 32,61 | 35,75
31,98 | 30,74 | 29,37 | 30,44 | 33,67

Emed.Min Umin

10 20

35,69 82,30

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 13:55
Largura: 2,3 metros
Distância entre postes: 32 metros
Matriz:
18,95 | 16,34 | 14,51 | 16,32 | 17,61

Emed.Min Umin

3 20

16,75 86,65

APROVADO APROVADO

>= >=

LADO OPOSTO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 13:56
Largura: 2,5 metros
Distância entre postes: 32 metros
Matriz:
16,74 | 15,23 | 14,89 | 15,07 | 15,67

Emed.Min Umin

3 20

15,52 95,94

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4168
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60587

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

10645

Equipe:

Rua General Câmara

RONDA - 01

Região:Rio Branco

03/10/25 15:02Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9637853888889

-51.1779763055556

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 15:01
Largura: 9 metros
Distância entre postes: 13,8 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
47,79 | 36,25 | 34,89 | 43,09 | 39,50
42,03 | 20,99 | 21,00 | 44,33 | 19,36
29,66 | 20,67 | 21,90 | 28,76 | 20,69

Emed.Min Umin

10 20

31,39 61,67

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 15:02
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 13,8 metros
Matriz:
15,60 | 18,66 | 12,36 | 16,36 | 12,98

Emed.Min Umin

3 20

15,19 81,36

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4132
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60588

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

10654

Equipe:

Rua Ary Tubbs

RONDA - 01

Região:São José

03/10/25 13:59Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8806289722222

-51.1651492777778

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 13:58
Largura: 9 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
31,56 | 31,88 | 29,87 | 31,97 | 32,55
30,42 | 31,72 | 29,73 | 31,64 | 32,41
30,33 | 31,55 | 29,55 | 31,44 | 32,21
30,17 | 30,21 | 29,21 | 31,39 | 32,02
30,01 | 30,12 | 29,07 | 31,16 | 31,66
29,87 | 30,04 | 28,88 | 31,07 | 31,25

Emed.Min Umin

10 20

30,83 93,67

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4132
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60589

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

10693

Equipe:

Rua Cruz Alta

RONDA - 01

Região:Mathias Velho

03/10/25 17:16Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8984338055556

-51.2248298055556

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 17:15
Largura: 9 metros
Distância entre postes: 18 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
12,03 | 13,08 | 12,06 | 11,04 | 12,83
13,02 | 13,07 | 13,88 | 13,02 | 13,25
12,09 | 12,87 | 12,05 | 12,87 | 12,66

Emed.Min Umin

10 20

12,65 87,24

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 17:16
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 18 metros
Matriz:
10,36 | 10,03 | 10,00 | 9,030 | 8,700

Emed.Min Umin

3 20

9,62 90,40

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4180
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60590

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

11313

Equipe:

Rua Garibaldi

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 14:51Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9564678888889

-51.1678985000000

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 14:49
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
40,38 | 39,15 | 38,64 | 39,34 | 41,72
38,84 | 38,71 | 36,39 | 37,94 | 39,86
37,95 | 36,25 | 35,12 | 36,01 | 38,95
36,74 | 35,21 | 34,10 | 35,31 | 37,66
35,03 | 34,26 | 33,01 | 34,62 | 35,24
33,67 | 32,41 | 31,87 | 33,27 | 33,84

Emed.Min Umin

10 20

36,38 87,60

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 14:50
Largura: 2,8 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
20,36 | 19,24 | 18,30 | 19,42 | 20,41

Emed.Min Umin

3 20

19,55 93,63

APROVADO APROVADO

>= >=

LADO OPOSTO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 14:51
Largura: 2,9 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
17,94 | 16,37 | 14,26 | 16,94 | 18,78

Emed.Min Umin

3 20

16,86 84,59

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4216
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60591

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

11387

Equipe:

Rua Moacyr Scliar

RONDA - 01

Região:São José

03/10/25 13:39Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8821758055556

-51.1685308888889

Tipo de Via: V3 - 03/10/2025 13:38
Largura: 9 metros
Distância entre postes: 38 metros
Matriz:
46,88 | 46,75 | 45,85 | 46,32 | 47,84
46,45 | 46,52 | 45,21 | 46,12 | 47,51
46,25 | 45,85 | 45,12 | 46,01 | 47,31
45,75 | 45,65 | 45,03 | 45,66 | 47,17
45,21 | 45,21 | 44,83 | 45,33 | 47,09
45,10 | 45,02 | 44,52 | 45,09 | 46,95

Emed.Min Umin

15 20

45,99 96,81

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4180
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60592

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

12142

Equipe:

Rua Concórdia

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 17:13Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9507679722222

-51.1713666388889

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 17:12
Largura: 6 metros
Distância entre postes: 34,1 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
29,45 | 22,98 | 20,47 | 24,69 | 20,47
29,87 | 21,86 | 22,36 | 25,64 | 24,69
27,21 | 20,33 | 18,02 | 21,54 | 25,03

Emed.Min Umin

10 20

23,64 76,22

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 17:13
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 34,1 metros
Matriz:
15,83 | 15,00 | 12,31 | 15,66 | 14,05

Emed.Min Umin

10 25

14,57 84,49

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4192
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60593

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

12323

Equipe:

Rua Tóquio

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 14:16Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9635210555556

-51.1632590000000

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 14:15
Largura: 7,8 metros
Distância entre postes: 24,6 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
46,00 | 17,62 | 14,87 | 14,87 | 29,30
37,90 | 17,71 | 16,80 | 16,80 | 30,50
28,10 | 24,87 | 17,46 | 17,46 | 23,57

Emed.Min Umin

10 20

23,59 63,04

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 14:16
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 24,6 metros
Matriz:
20,26 | 17,62 | 11,57 | 19,24 | 18,60

Emed.Min Umin

3 20

17,46 66,27

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4098
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60594

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

12344

Equipe:

Praça João Ribeiro

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 14:47Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9606528055556

-51.1660025000000

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 14:45
Largura: 8 metros
Distância entre postes: 40,3 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
22,78 | 22,76 | 20,63 | 20,66 | 20,36
20,36 | 19,87 | 20,82 | 22,62 | 19,53
19,99 | 20,89 | 19,54 | 21,69 | 19,28

Emed.Min Umin

10 20

20,79 92,76

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 14:46
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 40,3 metros
Matriz:
23,63 | 22,55 | 21,99 | 20,89 | 20,78

Emed.Min Umin

10 25

21,97 94,59

APROVADO APROVADO

>= >=

LADO OPOSTO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 14:46
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 40,3 metros
Matriz:
22,33 | 21,56 | 19,86 | 20,54 | 19,37

Emed.Min Umin

10 25

20,73 93,43

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4121
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60595

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

12463

Equipe:

Rua Corumbá

RONDA - 01

Região:Igara

03/10/25 17:36Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9025891944444

-51.1684701944444

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 17:36
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
25,46 | 24,53 | 23,15 | 25,19 | 26,22
24,19 | 23,84 | 23,01 | 24,13 | 25,14
23,45 | 21,26 | 20,68 | 22,34 | 24,10
22,18 | 20,48 | 19,47 | 21,63 | 22,84
21,74 | 19,26 | 18,32 | 19,45 | 21,69
20,07 | 18,26 | 17,42 | 18,48 | 20,51

Emed.Min Umin

10 20

21,95 79,36

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4010
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60596

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

12479

Equipe:

Rua Pinheiro Machado

RONDA - 01

Região:São José

03/10/25 13:14Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8829162222222

-51.1726752222222

Tipo de Via: V2 - 03/10/2025 13:14
Largura: 8 metros
Distância entre postes: 32 metros
Matriz:
36,60 | 36,45 | 35,71 | 37,89 | 38,78
36,32 | 36,25 | 35,54 | 37,76 | 38,45
36,12 | 36,17 | 35,28 | 37,54 | 38,12
35,21 | 35,85 | 35,13 | 37,22 | 38,01
35,02 | 35,25 | 35,07 | 37,12 | 37,66
34,55 | 35,18 | 34,88 | 37,02 | 37,31

Emed.Min Umin

20 30

36,45 94,79

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4204
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60597

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

12540

Equipe:

Rua Capiberibe

RONDA - 01

Região:Igara

03/10/25 17:30Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9026010000000

-51.1699408888889

Tipo de Via: V2 - 03/10/2025 17:29
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
25,62 | 24,26 | 23,84 | 25,16 | 26,50
23,35 | 22,12 | 21,30 | 24,52 | 25,26
22,47 | 21,18 | 20,49 | 22,29 | 23,64
21,50 | 20,39 | 19,48 | 21,27 | 22,18
20,14 | 19,26 | 18,57 | 19,61 | 21,31
19,53 | 18,45 | 17,06 | 18,18 | 19,94

Emed.Min Umin

20 30

21,63 78,88

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 17:30
Largura: 2,9 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
13,25 | 11,47 | 10,23 | 11,92 | 14,76

Emed.Min Umin

10 25

12,33 83,00

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4937
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60598

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

12588

Equipe:

Rua Lauro Muller

RONDA - 01

Região:São José

03/10/25 12:02Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8819412222222

-51.1776591111111

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 12:02
Largura: 8 metros
Distância entre postes: 31 metros
Matriz:
30,19 | 30,85 | 29,89 | 31,85 | 31,77
30,01 | 30,77 | 29,42 | 31,55 | 31,69
29,78 | 30,43 | 28,85 | 31,25 | 31,52
29,55 | 29,65 | 28,77 | 30,20 | 31,26
29,12 | 29,27 | 28,51 | 30,14 | 31,16
28,88 | 29,01 | 28,12 | 30,07 | 31,03

Emed.Min Umin

10 20

30,15 93,26

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4087
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60599

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

12612

Equipe:

Rua Ipiranga

RONDA - 01

Região:Centro

02/10/25 17:27Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9220181944444

-51.1801238055556

Tipo de Via: V4 - 02/10/2025 17:27
Largura: 10 metros
Distância entre postes: 34 metros
Matriz:
47,88 | 48,54 | 39,66 | 47,97 | 48,56
47,61 | 48,37 | 39,42 | 46,66 | 48,21
47,30 | 45,21 | 38,55 | 46,21 | 48,01
46,12 | 45,17 | 38,21 | 45,75 | 47,88
45,36 | 44,21 | 38,12 | 45,52 | 46,72
45,11 | 43,47 | 39,55 | 49,97 | 45,85

Emed.Min Umin

10 20

45,17 84,39

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4156
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60601

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

12728

Equipe:

Rua Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro

RONDA - 01

Região:São José

03/10/25 17:27Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8851074166667

-51.1772400277778

Tipo de Via: V3 - 03/10/2025 17:26
Largura: 13 metros
Distância entre postes: 30,1 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
17,20 | 17,91 | 7,520 | 14,53 | 23,06
20,31 | 18,86 | 9,090 | 16,82 | 28,68
18,92 | 20,57 | 10,58 | 16,34 | 21,77

Emed.Min Umin

15 20

17,48 43,03

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 17:27
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 30,1 metros
Matriz:
19,45 | 10,14 | 10,31 | 10,55 | 10,55

Emed.Min Umin

10 25

12,20 83,11

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4144
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60602

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

12756

Equipe:

Rua Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro

RONDA - 01

Região:São José

03/10/25 14:31Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8854888888889

-51.1666201111111

Tipo de Via: V3 - 03/10/2025 14:31
Largura: 10 metros
Distância entre postes: 40 metros
Matriz:
38,85 | 39,75 | 37,85 | 38,98 | 39,85
38,74 | 39,61 | 37,64 | 38,65 | 39,55
38,55 | 37,51 | 37,32 | 38,32 | 39,42
38,42 | 37,42 | 37,22 | 38,21 | 39,24
38,38 | 37,12 | 37,02 | 38,11 | 39,18
38,03 | 37,06 | 36,75 | 38,04 | 39,02

Emed.Min Umin

15 20

38,33 95,89

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4075
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60603

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

12976

Equipe:

Rua República

RONDA - 01

Região:Mato Grande

03/10/25 15:12Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9295335277778

-51.1927783888889

Tipo de Via: V1 - 03/10/2025 15:12
Largura: 12 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
73,40 | 73,54 | 70,83 | 74,85 | 75,56
73,12 | 73,42 | 70,62 | 74,51 | 75,41
72,85 | 73,21 | 70,51 | 74,32 | 75,30
72,52 | 73,12 | 70,42 | 74,21 | 75,21
72,21 | 73,02 | 70,22 | 74,13 | 75,12
72,19 | 72,52 | 70,13 | 73,73 | 74,99

Emed.Min Umin

30 40

73,17 95,84

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4075
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60604

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

13125

Equipe:

Rua Antônio Ficagna

RONDA - 01

Região:Fátima

03/10/25 17:55Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9399173888889

-51.1794583055556

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 17:54
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 28,9 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
21,26 | 19,56 | 15,23 | 15,67 | 14,63
15,03 | 14,67 | 13,05 | 13,05 | 12,02
11,03 | 12,64 | 10,23 | 12,96 | 11,56

Emed.Min Umin

10 20

14,17 72,18

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 17:55
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 28,9 metros
Matriz:
9,010 | 10,02 | 9,090 | 9,790 | 10,03

Emed.Min Umin

3 20

9,59 93,97

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4053
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60605

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

13513

Equipe:

Rua das Azaléias

RONDA - 01

Região:Igara

03/10/25 16:39Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8998660000000

-51.1540700000000

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 16:38
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 30 metros
Matriz:
22,18 | 20,36 | 19,37 | 19,95 | 21,26
19,63 | 18,64 | 17,29 | 18,83 | 20,12
18,37 | 17,25 | 16,74 | 17,49 | 19,36
16,34 | 15,27 | 14,86 | 15,47 | 18,29
15,23 | 14,38 | 13,64 | 14,49 | 14,80
13,66 | 12,59 | 11,85 | 12,71 | 13,16

Emed.Min Umin

10 20

16,79 70,59

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P3 - 03/10/2025 16:39
Largura: 2,9 metros
Distância entre postes: 30 metros
Matriz:
13,67 | 11,81 | 10,27 | 11,39 | 12,75

Emed.Min Umin

5 20

11,98 85,74

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4180
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60606

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

13841

Equipe:

Rua Pedro Weingartner

RONDA - 01

Região:Centro

02/10/25 16:42Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9202396944444

-51.1843168055556

Tipo de Via: V4 - 02/10/2025 16:42
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 29 metros
Matriz:
23,66 | 22,88 | 21,56 | 22,75 | 23,78
23,52 | 22,52 | 21,22 | 22,64 | 23,38
23,21 | 21,39 | 21,03 | 22,22 | 23,25
23,05 | 21,22 | 20,86 | 22,17 | 23,12
22,88 | 21,03 | 20,41 | 21,55 | 23,09
22,74 | 20,33 | 20,21 | 21,12 | 22,89

Emed.Min Umin

10 20

22,19 91,08

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4098
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60607

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

14071

Equipe:

Rua Fernando Ferrari

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 15:08Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9563273055556

-51.1642410000000

Tipo de Via: V1 - 03/10/2025 15:07
Largura: 10 metros
Distância entre postes: 32 metros
Matriz:
38,26 | 36,45 | 35,49 | 36,72 | 37,40
35,10 | 33,67 | 32,85 | 34,29 | 36,18
34,61 | 32,18 | 31,20 | 32,64 | 33,98
32,10 | 31,86 | 30,47 | 31,03 | 31,59
30,67 | 29,76 | 28,14 | 28,99 | 30,12
28,75 | 27,64 | 26,51 | 27,13 | 29,65

Emed.Min Umin

30 40

32,18 82,38

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 15:08
Largura: 2,8 metros
Distância entre postes: 32 metros
Matriz:
18,26 | 16,38 | 15,49 | 16,08 | 17,68

Emed.Min Umin

10 25

16,78 92,32

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4020

03/10/25 18:51 170Página 83 de118



Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60608

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

14181

Equipe:

Rua Mauá

RONDA - 01

Região:Rio Branco

03/10/25 15:30Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9626601944444

-51.1805336944444

Tipo de Via: V1 - 03/10/2025 15:28
Largura: 15 metros
Distância entre postes: 18 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
59,63 | 30,52 | 29,63 | 25,99 | 49,75
55,63 | 39,87 | 28,75 | 29,87 | 50,68
50,20 | 48,00 | 27,33 | 30,00 | 49,87

Emed.Min Umin

30 40

40,38 64,36

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P1 - 03/10/2025 15:29
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 18 metros
Matriz:
67,90 | 58,33 | 48,68 | 40,90 | 44,63

Emed.Min Umin

20 30

52,09 78,52

APROVADO APROVADO

>= >=

LADO OPOSTO

Tipo de Via: P1 - 03/10/2025 15:30
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 18 metros
Matriz:
20,36 | 20,66 | 20,31 | 19,32 | 28,73

Emed.Min Umin

20 30

21,88 88,32

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4000
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60609

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

14529

Equipe:

Rua Fernando Ferrari

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 15:14Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9585140000000

-51.1669790000000

Tipo de Via: V1 - 03/10/2025 15:12
Largura: 10 metros
Distância entre postes: 38 metros
Matriz:
51,16 | 48,96 | 47,74 | 48,18 | 50,30
49,61 | 47,58 | 46,27 | 47,41 | 49,38
47,62 | 46,31 | 45,14 | 46,28 | 48,31
46,02 | 45,26 | 44,25 | 45,34 | 44,95
44,62 | 43,28 | 42,15 | 43,62 | 43,94
42,13 | 40,62 | 39,21 | 41,02 | 42,38

Emed.Min Umin

30 40

45,63 85,92

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 15:13
Largura: 2,9 metros
Distância entre postes: 38 metros
Matriz:
17,68 | 16,30 | 14,24 | 15,37 | 16,47

Emed.Min Umin

10 25

16,01 88,93

APROVADO APROVADO

>= >=

LADO OPOSTO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 15:14
Largura: 2,9 metros
Distância entre postes: 38 metros
Matriz:
16,34 | 14,25 | 12,64 | 14,49 | 15,34

Emed.Min Umin

10 25

14,61 86,50

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4030
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60610

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

14633

Equipe:

R. Setenta e Nove

RONDA - 01

Região:Guajuviras

03/10/25 13:48Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8924465000000

-51.1329600000000

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 13:47
Largura: 9 metros
Distância entre postes: 18 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
12,03 | 13,08 | 12,06 | 11,04 | 12,83
13,02 | 13,07 | 13,88 | 13,02 | 13,25
12,09 | 12,87 | 12,05 | 12,87 | 12,66

Emed.Min Umin

10 20

12,65 87,24

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 13:48
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 18 metros
Matriz:
10,36 | 10,03 | 10,00 | 9,030 | 8,700

Emed.Min Umin

3 20

9,62 90,40

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4102
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60611

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

14852

Equipe:

Avenida 17 De Abril Lot Guajuviras

RONDA - 01

Região:Guajuviras

03/10/25 14:03Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8931310000000

-51.1346890000000

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 14:02
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 25 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
27,66 | 20,77 | 13,06 | 19,87 | 24,89
24,63 | 19,55 | 14,85 | 20,63 | 23,63
22,30 | 18,98 | 18,63 | 19,07 | 22,33

Emed.Min Umin

10 20

20,72 63,02

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 14:03
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 25 metros
Matriz:
30,98 | 25,30 | 13,21 | 12,33 | 25,99

Emed.Min Umin

3 20

21,56 57,18

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4168
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60612

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

15030

Equipe:

Rua Doutor Alfredo Angelo Filho

RONDA - 01

Região:Igara

03/10/25 16:44Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8978901944444

-51.1536728055556

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 16:43
Largura: 8 metros
Distância entre postes: 30 metros
Matriz:
26,05 | 24,97 | 23,61 | 25,19 | 26,70
24,32 | 23,05 | 22,14 | 23,61 | 25,13
23,51 | 22,68 | 21,79 | 22,48 | 24,64
22,10 | 21,36 | 20,19 | 21,47 | 23,04
21,09 | 20,58 | 19,48 | 20,63 | 22,17
20,04 | 18,37 | 17,95 | 18,69 | 21,01

Emed.Min Umin

10 20

22,27 80,61

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4053
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60613

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

15068

Equipe:

Rua Belo Horizonte

RONDA - 01

Região:Mathias Velho

03/10/25 18:27Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8992983888889

-51.1860071944444

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 18:25
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 34 metros
Matriz:
38,29 | 37,54 | 36,63 | 37,85 | 39,80
36,58 | 35,92 | 34,16 | 35,41 | 37,45
35,41 | 33,28 | 32,10 | 34,62 | 36,20
33,26 | 31,22 | 30,18 | 31,62 | 33,48
30,19 | 29,84 | 28,72 | 30,45 | 31,76
28,13 | 26,54 | 25,64 | 26,78 | 29,73

Emed.Min Umin

10 20

32,96 77,79

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 18:26
Largura: 2,3 metros
Distância entre postes: 34 metros
Matriz:
16,34 | 14,07 | 12,64 | 13,28 | 15,49

Emed.Min Umin

3 20

14,36 88,00

APROVADO APROVADO

>= >=

LADO OPOSTO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 18:27
Largura: 2,7 metros
Distância entre postes: 34 metros
Matriz:
14,38 | 12,76 | 10,26 | 11,74 | 13,76

Emed.Min Umin

3 20

12,58 81,56

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4180
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60614

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

15449

Equipe:

Rua Tamôio

RONDA - 01

Região:Nossa Senhora das Graças

03/10/25 18:06Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9323856111111

-51.1692271111111

Tipo de Via: V2 - 03/10/2025 18:05
Largura: 8 metros
Distância entre postes: 32,9 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
25,30 | 25,03 | 22,03 | 36,87 | 22,04
63,00 | 29,08 | 25,05 | 36,02 | 82,90
32,06 | 39,02 | 86,30 | 75,30 | 63,30

Emed.Min Umin

20 30

44,22 49,82

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 18:06
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 32,9 metros
Matriz:
12,03 | 12,10 | 12,05 | 52,03 | 58,36

Emed.Min Umin

10 25

29,31 41,04

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4144
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60615

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

15540

Equipe:

Rua Irmã Maria Hiltgardis

RONDA - 01

Região:Olaria

03/10/25 13:55Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9160612222222

-51.1271138888889

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 13:54
Largura: 6 metros
Distância entre postes: 34 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
29,45 | 22,98 | 20,47 | 24,69 | 20,47
29,87 | 21,86 | 22,36 | 25,64 | 24,69
27,21 | 20,33 | 18,02 | 21,54 | 25,03

Emed.Min Umin

10 20

23,64 76,22

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 13:55
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 34 metros
Matriz:
15,83 | 15,00 | 12,31 | 15,66 | 14,05

Emed.Min Umin

10 25

14,57 84,49

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4192
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60616

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

15732

Equipe:

Rua Santa Cruz

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 16:59Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9465485000000

-51.1580796111111

Tipo de Via: V2 - 03/10/2025 16:59
Largura: 9 metros
Distância entre postes: 21 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
38,65 | 15,97 | 15,92 | 16,97 | 39,64
35,98 | 18,76 | 17,95 | 18,76 | 36,66
30,52 | 16,86 | 18,63 | 19,78 | 30,67

Emed.Min Umin

20 30

24,78 64,24

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P3 - 03/10/2025 16:59
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 21 metros
Matriz:
40,65 | 12,62 | 11,62 | 12,61 | 46,40

Emed.Min Umin

5 20

24,78 46,89

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4000
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60617

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

15780

Equipe:

Rua Protásio Alves

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 14:21Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9486903055556

-51.1658076944444

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 14:19
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 32 metros
Matriz:
33,63 | 31,25 | 30,41 | 31,76 | 32,76
30,12 | 30,45 | 29,46 | 30,12 | 30,89
29,48 | 28,37 | 27,41 | 29,17 | 29,34
27,46 | 26,37 | 26,03 | 27,48 | 27,49
24,53 | 24,62 | 23,74 | 25,02 | 25,87
22,13 | 21,63 | 20,78 | 21,28 | 23,08

Emed.Min Umin

10 20

27,40 75,83

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 14:20
Largura: 2,9 metros
Distância entre postes: 32 metros
Matriz:
17,41 | 15,34 | 14,89 | 15,21 | 16,57

Emed.Min Umin

10 25

15,88 93,74

APROVADO APROVADO

>= >=

LADO OPOSTO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 14:21
Largura: 2,9 metros
Distância entre postes: 32 metros
Matriz:
16,58 | 14,62 | 13,39 | 14,52 | 15,89

Emed.Min Umin

10 25

15,00 89,27

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4031
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60618

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

16569

Equipe:

Rua Candelária

RONDA - 01

Região:Mathias Velho

02/10/25 13:59Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9012326944444

-51.2102956944444

Tipo de Via: V4 - 02/10/2025 13:59
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 38 metros
Matriz:
39,22 | 39,79 | 37,74 | 38,77 | 39,78
38,98 | 39,55 | 37,25 | 38,52 | 39,51
38,45 | 39,45 | 37,17 | 38,21 | 38,41
38,12 | 39,14 | 37,02 | 38,10 | 38,22
38,05 | 39,07 | 36,85 | 37,45 | 38,19
37,89 | 38,84 | 36,45 | 37,03 | 37,55

Emed.Min Umin

10 20

38,29 95,19

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4241
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60619

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

16573

Equipe:

Rua Candelária

RONDA - 01

Região:Mathias Velho

02/10/25 14:10Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8997651944444

-51.2103155000000

Tipo de Via: V4 - 02/10/2025 14:04
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
38,27 | 37,84 | 36,89 | 37,25 | 39,58
38,11 | 37,55 | 36,45 | 37,12 | 39,34
37,89 | 37,31 | 36,12 | 36,34 | 38,21
37,55 | 37,12 | 35,42 | 36,27 | 38,12
37,21 | 36,99 | 35,11 | 36,07 | 38,01
37,08 | 36,45 | 34,75 | 35,69 | 37,55

Emed.Min Umin

10 20

37,12 93,61

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4075
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60620

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

16666

Equipe:

Avenida Antônio Frederico Ozanam

RONDA - 01

Região:Brigadeira

03/10/25 14:27Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8772985833333

-51.1540771388889

Tipo de Via: V1 - 03/10/2025 14:25
Largura: 15 metros
Distância entre postes: 16 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
59,63 | 39,87 | 29,63 | 30,00 | 49,09
55,63 | 48,00 | 27,33 | 29,87 | 45,58
50,20 | 48,61 | 28,75 | 32,66 | 49,87

Emed.Min Umin

30 40

41,65 65,62

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 14:26
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 16 metros
Matriz:
67,90 | 58,33 | 48,68 | 40,90 | 44,63

Emed.Min Umin

10 25

52,09 78,52

APROVADO APROVADO

>= >=

LADO OPOSTO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 14:27
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 16 metros
Matriz:
20,36 | 20,66 | 20,31 | 19,32 | 28,73

Emed.Min Umin

10 25

21,88 88,32

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4000
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60621

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

16828

Equipe:

Rua Santo Antônio dos Pobres

RONDA - 01

Região:Harmonia

01/10/25 17:32Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9102731944444

-51.2183581111111

Tipo de Via: V4 - 01/10/2025 17:27
Largura: 8 metros
Distância entre postes: 32 metros
Matriz:
32,18 | 32,78 | 29,87 | 32,99 | 33,78
31,06 | 32,66 | 29,45 | 32,85 | 33,65
30,52 | 32,45 | 29,21 | 31,02 | 33,52
30,21 | 32,20 | 29,12 | 30,25 | 33,21
30,12 | 32,14 | 28,85 | 30,12 | 32,32
30,01 | 29,65 | 28,21 | 30,08 | 32,12

Emed.Min Umin

10 20

31,22 90,36

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4075
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60622

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

17008

Equipe:

Rua Nicolau Seibel

RONDA - 01

Região:Rio Branco

03/10/25 16:41Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9600256944444

-51.1797333055556

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 16:39
Largura: 8 metros
Distância entre postes: 40,3 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
22,78 | 22,76 | 20,63 | 20,66 | 20,36
20,36 | 19,87 | 20,82 | 22,62 | 19,53
19,99 | 20,89 | 19,54 | 21,69 | 19,28

Emed.Min Umin

10 20

20,79 92,76

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 16:40
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 40,3 metros
Matriz:
23,63 | 22,55 | 21,99 | 20,89 | 20,78

Emed.Min Umin

10 25

21,97 94,59

APROVADO APROVADO

>= >=

LADO OPOSTO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 16:40
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 40,3 metros
Matriz:
22,33 | 21,56 | 19,86 | 20,54 | 19,37

Emed.Min Umin

10 25

20,73 93,43

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4121
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60623

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

17024

Equipe:

Rua Nicolau Seibel

RONDA - 01

Região:Rio Branco

03/10/25 16:34Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9614251111111

-51.1851986944444

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 16:33
Largura: 9 metros
Distância entre postes: 18 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
12,03 | 13,08 | 12,06 | 11,04 | 12,83
13,02 | 13,07 | 13,88 | 13,02 | 13,25
12,09 | 12,87 | 12,05 | 12,87 | 12,66

Emed.Min Umin

10 20

12,65 87,24

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 16:34
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 18 metros
Matriz:
10,36 | 10,03 | 10,00 | 9,030 | 8,700

Emed.Min Umin

3 20

9,62 90,40

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
3828
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60624

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

17041

Equipe:

Rua Montenegro

RONDA - 01

Região:Rio Branco

03/10/25 16:29Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9621703055556

-51.1922791111111

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 16:28
Largura: 9 metros
Distância entre postes: 28,1 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
10,22 | 11,07 | 11,23 | 18,34 | 25,01
11,78 | 12,05 | 12,06 | 10,34 | 20,13
12,98 | 12,64 | 10,58 | 10,02 | 10,64

Emed.Min Umin

10 20

13,27 75,49

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 16:29
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 9 metros
Matriz:
9,250 | 10,31 | 10,23 | 20,13 | 36,18

Emed.Min Umin

10 25

17,22 53,72

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4109
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60625

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

17675

Equipe:

Rua Eça de Queiroz

RONDA - 01

Região:Harmonia

01/10/25 16:14Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9136634166667

-51.1934992222222

Tipo de Via: V4 - 01/10/2025 16:13
Largura: 9 metros
Distância entre postes: 38 metros
Matriz:
50,70 | 49,56 | 39,75 | 48,76 | 50,87
49,58 | 48,25 | 39,52 | 48,53 | 50,45
49,25 | 48,12 | 39,25 | 48,25 | 50,12
49,12 | 47,86 | 38,74 | 48,12 | 49,85
48,02 | 47,72 | 38,51 | 48,09 | 49,23
47,85 | 46,65 | 37,56 | 47,63 | 48,12

Emed.Min Umin

10 20

46,80 80,25

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 01/10/2025 16:14
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 38 metros
Matriz:
18,36 | 18,12 | 17,86 | 18,32 | 18,52

Emed.Min Umin

3 20

18,24 97,94

APROVADO APROVADO

>= >=

LADO OPOSTO

Tipo de Via: P4 - 01/10/2025 16:14
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 38 metros
Matriz:
12,85 | 13,88 | 11,25 | 13,75 | 12,67

Emed.Min Umin

3 20

12,88 87,34

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4090

03/10/25 18:51 170Página 101 de136



Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60626

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

18114

Equipe:

Rua Monte Castelo

RONDA - 01

Região:Nossa Senhora das Graças

03/10/25 18:04Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9281356111111

-51.1660230277778

Tipo de Via: V2 - 03/10/2025 18:03
Largura: 9 metros
Distância entre postes: 21 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
38,65 | 15,97 | 15,92 | 16,97 | 39,64
35,98 | 18,76 | 17,95 | 18,76 | 36,66
30,52 | 16,86 | 18,63 | 19,78 | 30,67

Emed.Min Umin

20 30

24,78 64,24

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P1 - 03/10/2025 18:03
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 21 metros
Matriz:
67,90 | 58,33 | 48,68 | 40,90 | 44,63

Emed.Min Umin

20 30

52,09 78,52

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4000
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60627

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

18138

Equipe:

Rua Princesa Isabel

RONDA - 01

Região:Fátima

03/10/25 17:29Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9494569166667

-51.1827600000000

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 17:28
Largura: 9 metros
Distância entre postes: 38 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
31,97 | 25,66 | 13,86 | 22,19 | 30,24
45,79 | 27,95 | 15,66 | 33,52 | 45,60
53,91 | 32,01 | 17,23 | 28,32 | 38,20

Emed.Min Umin

10 20

30,81 44,99

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 17:29
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 38 metros
Matriz:
29,80 | 20,78 | 18,97 | 17,69 | 26,69

Emed.Min Umin

3 20

22,79 77,64

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4144
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60628

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

18174

Equipe:

Rua João Wobeto

RONDA - 01

Região:Mato Grande

03/10/25 18:11Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9304987777778

-51.1970555000000

Tipo de Via: V3 - 03/10/2025 18:11
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 20 metros
Matriz:
39,84 | 36,25 | 35,47 | 37,04 | 40,50
36,15 | 34,84 | 33,62 | 34,52 | 38,66
34,51 | 32,84 | 31,72 | 33,12 | 36,49
31,06 | 29,76 | 28,91 | 30,18 | 33,25
29,67 | 28,19 | 27,97 | 28,54 | 30,58
27,64 | 26,86 | 25,81 | 27,79 | 28,46

Emed.Min Umin

15 20

32,34 79,81

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
3891
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60629

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

18181

Equipe:

Rua Martinho Lutero

RONDA - 01

Região:Harmonia

01/10/25 16:06Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9083268055556

-51.1940061666667

Tipo de Via: V4 - 01/10/2025 16:05
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 29 metros
Matriz:
21,86 | 21,56 | 21,25 | 21,63 | 22,57
21,56 | 21,25 | 20,12 | 21,45 | 22,24
20,10 | 21,11 | 20,01 | 20,55 | 21,18
20,02 | 20,22 | 19,85 | 20,42 | 20,89
19,85 | 20,13 | 19,75 | 20,24 | 20,62
19,22 | 20,01 | 19,12 | 20,17 | 20,21

Emed.Min Umin

10 20

20,64 92,64

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 01/10/2025 16:06
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 29 metros
Matriz:
10,23 | 10,08 | 10,01 | 11,25 | 11,41

Emed.Min Umin

3 20

10,60 94,47

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4109
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60630

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

18340

Equipe:

Rua Euclides da Cunha

RONDA - 01

Região:Centro

01/10/25 14:57Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9172470000000

-51.1893096944444

Tipo de Via: V4 - 01/10/2025 14:53
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 31 metros
Matriz:
33,03 | 33,54 | 32,53 | 32,84 | 32,61
32,52 | 33,28 | 31,25 | 32,58 | 31,57
31,23 | 32,66 | 30,21 | 31,65 | 31,20
31,12 | 32,21 | 30,15 | 31,24 | 30,63
31,08 | 31,42 | 29,86 | 30,12 | 30,44
30,23 | 31,10 | 29,21 | 30,01 | 30,25

Emed.Min Umin

10 20

31,39 93,05

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 01/10/2025 14:57
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 31 metros
Matriz:
18,63 | 17,53 | 15,36 | 17,89 | 18,65

Emed.Min Umin

3 20

17,61 87,21

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4514
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60631

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

18346

Equipe:

Rua Ângelo Possebon

RONDA - 01

Região:Centro

02/10/25 16:19Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9140810000000

-51.1861506111111

Tipo de Via: V4 - 02/10/2025 16:19
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 32 metros
Matriz:
28,83 | 29,21 | 28,36 | 28,63 | 29,75
28,73 | 28,12 | 28,12 | 28,24 | 29,52
28,52 | 28,07 | 22,63 | 28,13 | 29,12
28,32 | 27,63 | 22,23 | 27,78 | 29,07
28,21 | 27,12 | 22,11 | 27,66 | 28,92
28,02 | 27,05 | 21,82 | 27,22 | 28,62

Emed.Min Umin

10 20

27,53 79,27

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4109
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60632

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

18372

Equipe:

Rua Gomes Freire de Andrade

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 15:50Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9372605000000

-51.1682895000000

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 15:48
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
20,43 | 18,64 | 17,29 | 18,36 | 19,22
18,46 | 17,25 | 16,86 | 17,14 | 18,27
17,34 | 16,20 | 15,63 | 16,42 | 17,31
16,48 | 15,76 | 14,58 | 15,67 | 16,39
15,89 | 14,13 | 13,61 | 14,06 | 15,43
14,26 | 13,37 | 12,06 | 13,22 | 13,97

Emed.Min Umin

10 20

16,12 74,80

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 15:49
Largura: 1,8 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
11,02 | 10,62 | 8,670 | 9,240 | 10,45

Emed.Min Umin

3 20

10,00 86,70

APROVADO APROVADO

>= >=

LADO OPOSTO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 15:50
Largura: 1,7 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
10,01 | 9,210 | 7,950 | 8,370 | 9,640

Emed.Min Umin

3 20

9,04 87,98

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4109
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60633

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

18520

Equipe:

Rua Afonso Gaviraghi

RONDA - 01

Região:Igara

03/10/25 16:34Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9024815000000

-51.1556346111111

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 16:32
Largura: 8 metros
Distância entre postes: 32 metros
Matriz:
45,98 | 43,28 | 41,67 | 44,85 | 46,60
43,18 | 41,37 | 39,94 | 42,10 | 44,65
41,38 | 40,49 | 38,76 | 40,57 | 43,21
39,86 | 38,49 | 37,59 | 38,13 | 40,26
37,25 | 36,60 | 35,48 | 36,39 | 36,54
35,12 | 34,89 | 33,92 | 35,07 | 35,19

Emed.Min Umin

10 20

39,63 85,60

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 16:34
Largura: 2,3 metros
Distância entre postes: 32 metros
Matriz:
17,98 | 16,08 | 15,24 | 16,97 | 18,31

Emed.Min Umin

10 25

16,92 90,09

APROVADO APROVADO

>= >=

LADO OPOSTO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 16:35
Largura: 2,9 metros
Distância entre postes: 32 metros
Matriz:
15,67 | 13,19 | 11,57 | 13,76 | 16,08

Emed.Min Umin

10 25

14,05 82,33

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4098
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60634

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

18720

Equipe:

Rua Tupi

RONDA - 01

Região:Igara

03/10/25 11:32Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8986733888889

-51.1710366944444

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 11:32
Largura: 8 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
79,60 | 78,85 | 76,98 | 78,78 | 78,77
78,88 | 78,55 | 76,22 | 78,55 | 78,45
77,56 | 78,25 | 75,45 | 78,12 | 77,32
77,12 | 78,11 | 75,12 | 75,32 | 77,25
77,01 | 77,56 | 74,25 | 74,28 | 76,32
76,56 | 77,25 | 74,12 | 73,56 | 76,14

Emed.Min Umin

10 20

77,01 95,52

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4204
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60635

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

18728

Equipe:

Rua Itu

RONDA - 01

Região:Igara

03/10/25 11:25Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8985365000000

-51.1739158888889

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 11:25
Largura: 9 metros
Distância entre postes: 30 metros
Matriz:
47,30 | 47,85 | 45,25 | 48,55 | 49,55
47,02 | 47,56 | 45,14 | 48,26 | 49,24
46,55 | 46,27 | 44,85 | 48,19 | 48,61
46,44 | 46,13 | 44,47 | 47,04 | 48,23
46,11 | 45,88 | 43,18 | 46,54 | 48,10
45,25 | 45,23 | 43,07 | 45,21 | 47,87

Emed.Min Umin

10 20

46,63 92,36

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4121
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60636

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

18780

Equipe:

Rua Tibagi

RONDA - 01

Região:Igara

03/10/25 16:28Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9042623055556

-51.1582611111111

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 16:27
Largura: 8 metros
Distância entre postes: 38 metros
Matriz:
61,48 | 60,74 | 59,34 | 60,15 | 62,10
59,19 | 58,67 | 57,41 | 58,48 | 61,32
57,29 | 56,37 | 56,01 | 56,32 | 59,65
56,28 | 55,37 | 54,12 | 55,36 | 57,99
54,13 | 52,39 | 51,47 | 53,28 | 56,37
51,04 | 49,67 | 48,15 | 49,87 | 50,61

Emed.Min Umin

10 20

56,02 85,95

APROVADO APROVADO

>= >=

LADO OPOSTO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 16:28
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 38 metros
Matriz:
15,08 | 12,39 | 11,60 | 12,04 | 13,95

Emed.Min Umin

10 25

13,01 89,15

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4121
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60637

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

18970

Equipe:

Rua Caramuru

RONDA - 01

Região:Centro

02/10/25 16:58Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9127896944444

-51.1799483888889

Tipo de Via: V4 - 02/10/2025 16:58
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 38 metros
Matriz:
28,88 | 29,75 | 26,78 | 27,85 | 29,88
28,54 | 28,88 | 26,55 | 27,48 | 29,54
28,13 | 28,75 | 26,12 | 27,21 | 29,32
28,01 | 28,54 | 26,02 | 27,13 | 29,22
27,66 | 28,22 | 25,89 | 27,01 | 29,12
27,52 | 28,12 | 25,55 | 26,33 | 29,02

Emed.Min Umin

10 20

27,90 91,57

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4031
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60638

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

19219

Equipe:

Rua Florianópolis

RONDA - 01

Região:Mathias Velho

03/10/25 18:36Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9074223888889

-51.1921624722222

Tipo de Via: V2 - 03/10/2025 18:36
Largura: 13 metros
Distância entre postes: 31 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
13,00 | 22,81 | 22,05 | 25,03 | 18,78
21,03 | 22,25 | 20,21 | 20,98 | 19,36
22,14 | 21,77 | 20,38 | 21,07 | 20,14

Emed.Min Umin

20 30

20,73 62,70

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 18:36
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 31 metros
Matriz:
19,45 | 10,14 | 10,31 | 10,55 | 10,55

Emed.Min Umin

10 25

12,20 83,11

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4144
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60639

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

19313

Equipe:

Rua Florianópolis

RONDA - 01

Região:Mathias Velho

02/10/25 14:55Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9054408055556

-51.2271990000000

Tipo de Via: V2 - 02/10/2025 14:55
Largura: 10 metros
Distância entre postes: 34 metros
Matriz:
58,10 | 58,88 | 56,21 | 58,97 | 59,76
57,47 | 58,64 | 56,12 | 58,45 | 59,34
57,14 | 58,18 | 55,22 | 58,22 | 59,22
56,18 | 58,05 | 55,32 | 58,17 | 59,16
56,85 | 57,55 | 55,19 | 57,21 | 58,33
56,12 | 57,31 | 55,08 | 57,03 | 58,11

Emed.Min Umin

20 30

57,52 95,76

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4075
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60640

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

19459

Equipe:

Rua Gilda Margarida Marcelino

RONDA - 01

Região:Mato Grande

03/10/25 14:58Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9286746111111

-51.1961234444444

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 14:58
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
44,10 | 44,85 | 42,85 | 41,85 | 45,72
43,85 | 44,73 | 42,62 | 41,77 | 45,32
43,66 | 44,51 | 42,41 | 41,55 | 45,22
43,51 | 44,23 | 42,32 | 41,42 | 45,13
43,23 | 44,18 | 41,52 | 41,12 | 45,02
43,12 | 44,07 | 41,31 | 41,02 | 44,91

Emed.Min Umin

10 20

43,37 94,58

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4042
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60642

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

19658

Equipe:

Rua João de Azevedo Barbosa Filho

RONDA - 01

Região:São José

03/10/25 16:26Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8806507777778

-51.1606575833333

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 16:25
Largura: 8 metros
Distância entre postes: 36 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
24,01 | 18,67 | 17,69 | 15,36 | 28,60
23,58 | 19,68 | 18,02 | 19,65 | 29,78
22,05 | 20,00 | 18,00 | 20,02 | 30,60

Emed.Min Umin

10 20

21,71 70,74

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 16:26
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 36 metros
Matriz:
24,08 | 17,69 | 16,25 | 12,37 | 11,69

Emed.Min Umin

3 20

16,42 71,21

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4000
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60643

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

19936

Equipe:

Rua Trinta E Sete (lote Guajuviras)

RONDA - 01

Região:Guajuviras

03/10/25 15:14Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9017817222222

-51.1388237500000

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 15:13
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 19,7 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
29,35 | 27,36 | 11,39 | 26,42 | 25,69
34,27 | 33,02 | 12,03 | 20,07 | 24,66
45,40 | 19,52 | 11,02 | 19,85 | 18,69

Emed.Min Umin

10 20

23,92 46,08

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 15:14
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 19,7 metros
Matriz:
20,65 | 18,54 | 19,54 | 16,32 | 21,04

Emed.Min Umin

3 20

19,22 84,92

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4156
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60644

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

19977

Equipe:

Rua 35c

RONDA - 01

Região:Guajuviras

03/10/25 14:38Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9020585000000

-51.1358843888889

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 14:37
Largura: 9 metros
Distância entre postes: 22,9 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
16,23 | 15,99 | 11,62 | 19,32 | 21,03
20,36 | 18,78 | 14,95 | 20,65 | 22,67
24,66 | 20,63 | 20,63 | 21,04 | 22,01

Emed.Min Umin

10 20

19,37 59,99

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 14:38
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 22,9 metros
Matriz:
25,82 | 12,03 | 10,54 | 11,23 | 19,81

Emed.Min Umin

3 20

15,89 66,35

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4144

03/10/25 18:51 170Página 119 de154



Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60645

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

20036

Equipe:

Rua Curitiba

RONDA - 01

Região:Mathias Velho

02/10/25 14:16Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8971018888889

-51.2129721944444

Tipo de Via: V3 - 02/10/2025 14:16
Largura: 12 metros
Distância entre postes: 38 metros
Matriz:
65,30 | 64,89 | 62,45 | 64,75 | 63,12
65,31 | 64,75 | 62,25 | 64,52 | 63,01
64,24 | 64,21 | 62,10 | 64,12 | 62,45
64,17 | 63,51 | 62,01 | 63,21 | 62,12
63,99 | 63,21 | 61,58 | 63,13 | 61,42
63,11 | 63,09 | 61,21 | 62,99 | 61,23

Emed.Min Umin

15 20

63,25 96,78

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4318
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60646

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

20098

Equipe:

Rua Curitiba

RONDA - 01

Região:Mathias Velho

02/10/25 16:14Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8958101944444

-51.2354783888889

Tipo de Via: V4 - 02/10/2025 16:14
Largura: 12 metros
Distância entre postes: 28 metros
Matriz:
52,46 | 53,84 | 54,22 | 55,36 | 56,33
52,24 | 53,42 | 49,63 | 55,21 | 56,24
52,12 | 53,21 | 43,30 | 55,12 | 56,11
51,88 | 52,85 | 40,21 | 54,21 | 56,09
51,72 | 52,65 | 39,31 | 54,03 | 55,90
51,42 | 52,12 | 39,21 | 53,85 | 55,45

Emed.Min Umin

10 20

51,99 75,42

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4109
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60647

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

20142

Equipe:

Rua Ceará

RONDA - 01

Região:Mathias Velho

03/10/25 18:01Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9026546111111

-51.1805178888889

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 18:01
Largura: 9 metros
Distância entre postes: 32 metros
Matriz:
48,57 | 46,38 | 45,62 | 46,78 | 47,30
45,58 | 44,60 | 43,38 | 44,28 | 44,97
42,31 | 40,26 | 39,58 | 39,98 | 41,19
40,18 | 37,26 | 36,75 | 37,12 | 39,45
38,46 | 34,29 | 33,18 | 33,47 | 37,88
36,72 | 32,49 | 30,91 | 31,68 | 35,61

Emed.Min Umin

10 20

39,87 77,52

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4544
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60648

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

20190

Equipe:

Rua Curitiba

RONDA - 01

Região:Mathias Velho

03/10/25 18:19Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8980255000000

-51.1955150000000

Tipo de Via: V3 - 03/10/2025 18:18
Largura: 13 metros
Distância entre postes: 30,1 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
17,20 | 17,91 | 7,520 | 14,53 | 23,06
20,31 | 18,86 | 9,090 | 16,82 | 28,68
18,92 | 20,57 | 10,58 | 16,34 | 21,77

Emed.Min Umin

15 20

17,48 43,03

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 18:19
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 30,1 metros
Matriz:
19,45 | 10,14 | 10,31 | 10,55 | 10,55

Emed.Min Umin

10 25

12,20 83,11

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4144
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60649

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

20194

Equipe:

Rua Curitiba

RONDA - 01

Região:Mathias Velho

03/10/25 18:12Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8979355000000

-51.1970103055556

Tipo de Via: V3 - 03/10/2025 18:10
Largura: 8 metros
Distância entre postes: 38,9 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
17,60 | 16,84 | 14,32 | 15,62 | 18,73
20,38 | 18,68 | 24,02 | 18,62 | 22,91
20,07 | 19,65 | 20,30 | 20,30 | 21,62

Emed.Min Umin

15 20

19,31 74,16

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 18:12
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 38,9 metros
Matriz:
19,45 | 10,14 | 10,31 | 10,55 | 10,55

Emed.Min Umin

10 25

12,20 83,11

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4144
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60650

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

20202

Equipe:

Rua Veranópolis

RONDA - 01

Região:Rio Branco

03/10/25 16:31Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9610141111111

-51.2006445000000

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 16:31
Largura: 6 metros
Distância entre postes: 31,2 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
31,75 | 12,54 | 10,65 | 13,02 | 12,54
12,63 | 11,89 | 10,21 | 13,87 | 13,03
10,64 | 12,99 | 11,53 | 12,92 | 12,01

Emed.Min Umin

10 20

13,48 75,73

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 16:31
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 31,2 metros
Matriz:
10,63 | 10,21 | 9,000 | 10,40 | 9,210

Emed.Min Umin

3 20

9,89 91,00

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4156
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60651

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

20409

Equipe:

Rua Vinícius de Moraes

RONDA - 01

Região:Marechal Rondon

03/10/25 17:49Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9224400000000

-51.1617280000000

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 17:48
Largura: 9 metros
Distância entre postes: 13,8 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
47,79 | 36,25 | 34,89 | 43,09 | 39,50
42,03 | 20,99 | 21,00 | 44,33 | 19,36
29,66 | 20,67 | 21,90 | 28,76 | 20,69

Emed.Min Umin

10 20

31,39 61,67

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 17:49
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 13,8 metros
Matriz:
15,60 | 18,66 | 12,36 | 16,36 | 12,98

Emed.Min Umin

3 20

15,19 81,36

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4132
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60652

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

20410

Equipe:

Av. Eng. Irineu Carvalho Braga

RONDA - 01

Região:Rio Branco

03/10/25 15:41Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9633386944444

-51.1910756944444

Tipo de Via: V1 - 03/10/2025 15:39
Largura: 15 metros
Distância entre postes: 16 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
50,20 | 48,00 | 28,75 | 30,77 | 49,75
50,02 | 39,87 | 27,33 | 32,66 | 45,58
48,32 | 48,61 | 29,63 | 35,33 | 50,68

Emed.Min Umin

30 40

41,03 66,60

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 15:40
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 18 metros
Matriz:
67,90 | 58,33 | 48,68 | 40,90 | 44,63

Emed.Min Umin

10 25

52,09 78,52

APROVADO APROVADO

>= >=

LADO OPOSTO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 15:41
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 18 metros
Matriz:
20,36 | 20,66 | 20,31 | 19,32 | 28,73

Emed.Min Umin

10 25

21,88 88,32

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4000
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60653

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

20531

Equipe:

Rua Elizabeth Maria Finkler

RONDA - 01

Região:Mato Grande

03/10/25 18:22Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9265555000000

-51.2104403888889

Tipo de Via: V2 - 03/10/2025 18:21
Largura: 13 metros
Distância entre postes: 31 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
13,00 | 22,81 | 22,05 | 25,03 | 18,78
21,03 | 22,25 | 20,21 | 20,98 | 19,36
22,14 | 21,77 | 20,38 | 21,07 | 20,14

Emed.Min Umin

20 30

20,73 62,70

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 18:22
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 31 metros
Matriz:
19,45 | 10,14 | 10,31 | 10,55 | 10,55

Emed.Min Umin

10 25

12,20 83,11

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4144

03/10/25 18:51 170Página 128 de163



Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60654

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

20585

Equipe:

Rua Siqueira Campos

RONDA - 01

Região:Centro

02/10/25 16:50Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9128606111111

-51.1808746111111

Tipo de Via: V4 - 02/10/2025 16:50
Largura: 8 metros
Distância entre postes: 32 metros
Matriz:
39,64 | 37,52 | 35,85 | 37,64 | 37,89
38,52 | 37,66 | 35,60 | 37,55 | 37,54
38,42 | 37,50 | 35,58 | 37,41 | 37,33
38,22 | 36,23 | 34,50 | 37,22 | 37,18
38,12 | 36,12 | 34,21 | 37,13 | 36,77
38,02 | 36,07 | 34,11 | 36,99 | 36,55

Emed.Min Umin

10 20

36,97 92,26

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4121
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60655

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

20752

Equipe:

Rua Tamoio

RONDA - 01

Região:Niterói

03/10/25 14:32Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9496638888889

-51.1693770000000

Tipo de Via: V2 - 03/10/2025 14:30
Largura: 15 metros
Distância entre postes: 29 metros
Matriz:
45,36 | 43,29 | 42,67 | 43,02 | 44,71
43,17 | 42,10 | 40,84 | 41,63 | 43,65
41,84 | 40,76 | 39,15 | 39,61 | 41,82
40,01 | 38,64 | 37,42 | 38,33 | 40,19
38,51 | 36,43 | 35,91 | 37,04 | 39,36
36,19 | 34,53 | 32,48 | 33,16 | 37,59

Emed.Min Umin

20 30

39,65 81,92

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 14:32
Largura: 2,5 metros
Distância entre postes: 29 metros
Matriz:
20,37 | 18,68 | 16,54 | 17,26 | 19,92

Emed.Min Umin

10 25

18,55 89,15

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4098
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60656

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

20842

Equipe:

Rua Nossa Senhora da Conceição

RONDA - 01

Região:Harmonia

02/10/25 11:53Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9072381111111

-51.2244675000000

Tipo de Via: V4 - 02/10/2025 11:51
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 38 metros
Matriz:
31,25 | 29,65 | 31,06 | 31,52 | 31,88
31,15 | 29,21 | 30,15 | 31,41 | 31,25
30,85 | 24,46 | 30,01 | 31,09 | 31,02
30,66 | 20,36 | 29,54 | 30,82 | 30,54
30,41 | 20,00 | 29,11 | 30,79 | 30,17
30,21 | 19,92 | 29,08 | 30,55 | 29,74

Emed.Min Umin

10 20

29,26 68,07

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 02/10/2025 11:52
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 38 metros
Matriz:
12,46 | 11,75 | 11,05 | 12,85 | 12,77

Emed.Min Umin

3 20

12,18 90,75

APROVADO APROVADO

>= >=

LADO OPOSTO

Tipo de Via: P4 - 02/10/2025 11:52
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 38 metros
Matriz:
13,45 | 13,88 | 12,89 | 13,71 | 13,44

Emed.Min Umin

3 20

13,47 95,67

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4053
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60657

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

21101

Equipe:

Rua Domingos Martins, 44

RONDA - 01

Região:Centro

03/10/25 18:33Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9158881944444

-51.1780221111111

Tipo de Via: V1 - 03/10/2025 18:31
Largura: 15 metros
Distância entre postes: 18 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
59,63 | 30,52 | 29,63 | 25,99 | 49,75
55,63 | 39,87 | 28,75 | 29,87 | 50,68
50,20 | 48,00 | 27,33 | 30,00 | 49,87

Emed.Min Umin

30 40

40,38 64,36

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P2 - 03/10/2025 18:33
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 18 metros
Matriz:
19,45 | 10,14 | 10,31 | 10,55 | 10,55

Emed.Min Umin

10 25

12,20 83,11

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4144
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60658

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

21597

Equipe:

Praça Johannes Engel

RONDA - 01

Região:São José

03/10/25 14:14Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.8828411944444

-51.1590166111111

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 14:14
Largura: 12 metros
Distância entre postes: 22 metros
Matriz:
43,56 | 43,86 | 41,86 | 42,85 | 44,85
43,25 | 43,47 | 41,64 | 42,68 | 44,56
42,42 | 43,21 | 41,55 | 42,36 | 44,32
42,15 | 43,11 | 41,32 | 42,24 | 44,21
42,00 | 42,52 | 41,22 | 42,13 | 43,71
41,77 | 42,02 | 41,07 | 41,89 | 43,17

Emed.Min Umin

10 20

42,70 96,18

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
3658
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60659

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

21738

Equipe:

Rua Lavras

RONDA - 01

Região:Mathias Velho

03/10/25 18:08Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9017886944444

-51.2117285000000

Tipo de Via: V4 - 03/10/2025 18:08
Largura: 9 metros
Distância entre postes: 18 metros
Faixas de rolamento: 1
Matriz:
12,03 | 13,08 | 12,06 | 11,04 | 12,83
13,02 | 13,07 | 13,88 | 13,02 | 13,25
12,09 | 12,87 | 12,05 | 12,87 | 12,66

Emed.Min Umin

10 20

12,65 87,24

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 03/10/2025 18:08
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 18 metros
Matriz:
10,36 | 10,03 | 10,00 | 9,030 | 8,700

Emed.Min Umin

3 20

9,62 90,40

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4180
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60660

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

21929

Equipe:

Rua Piratini

RONDA - 01

Região:Mathias Velho

02/10/25 13:41Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9005843055556

-51.2031023055556

Tipo de Via: V4 - 02/10/2025 13:39
Largura: 9 metros
Distância entre postes: 42 metros
Matriz:
36,12 | 35,66 | 33,45 | 31,56 | 34,75
35,94 | 34,78 | 33,12 | 31,12 | 34,17
35,72 | 34,54 | 33,02 | 30,75 | 33,46
35,42 | 34,12 | 30,42 | 30,12 | 33,28
35,21 | 32,17 | 30,12 | 29,42 | 32,42
35,09 | 31,76 | 30,01 | 29,12 | 32,13

Emed.Min Umin

10 20

32,97 88,33

APROVADO APROVADO

>= >=

MESMO LADO

Tipo de Via: P4 - 02/10/2025 13:40
Largura: 2,4 metros
Distância entre postes: 42 metros
Matriz:
12,98 | 12,55 | 12,01 | 12,45 | 12,14

Emed.Min Umin

3 20

12,43 96,65

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4042
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Relatório Consolidado da Avaliação

Canoas

Luminotécnico Julho - Agosto - Setembro /25

Amostra: 60661

CANOAS

Plaqueta:

Bairro:

Endereço:

22014

Equipe:

Rua Fioravante Milanês

RONDA - 01

Região:Centro

02/10/25 17:21Data:

Status: Avaliado Preenchido: Sim Latitude:

Longitude:

-29.9202643888889

-51.1796619166667

Tipo de Via: V4 - 02/10/2025 17:21
Largura: 7 metros
Distância entre postes: 34 metros
Matriz:
37,85 | 38,66 | 33,25 | 37,55 | 39,45
37,48 | 38,55 | 33,12 | 37,12 | 39,22
37,21 | 38,32 | 31,20 | 36,45 | 39,12
36,45 | 38,12 | 31,11 | 36,23 | 38,78
36,12 | 37,86 | 31,01 | 36,12 | 38,22
35,22 | 37,55 | 30,87 | 35,88 | 37,98

Emed.Min Umin

10 20

36,40 84,80

APROVADO APROVADO

>= >=

Qual a temperatura de cor no
ponto IP?
4252
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